
 
 

Kontroll av brannvarslingsanlegg  
 
For bygg i tiltaksklasse 2 eller 3 er det lovpålagt med uavhengig kontroll av 
brannkonsept.  
 
Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter 
og veiledninger, krever at personell som arbeider med automatiske brannalarmanlegg 
skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig 
og betryggende. NS-3960 pkt. 4.1 setter krav til foretak som skal utføre prosjektering, 
installasjon, kontroll og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg. 
 
Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av 
 
a) liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til 
middels til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller 
b) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til 
små til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 
 
Tiltaksklasse 3 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av 
 
a) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til 
store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller 
b) stor kompleksitet og vanskelighetsgrad. 
 


